Auszug aus
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Chemische Parameter - Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PBSM)

Nr. 47 vom 23. November 2007 zrjzrir:]eter irgzt;ms zg,ens’on g,((s)s i
Simazin <0,05 pa/l 0,05
Trinkwasseranalyse Tieforunnen | Ober Bruch, T;:;:::z? zg:gg Eg;: g:g:
Ellmendingen: Chemisches Institut Pforzheim GmbH Wietazachior 20,05 ng/ 0,05
CIP Nr. 2007P07328 vom 26.10.2007 Desethylatrazin <0,05 g/l 0,05
Vor-Ort-Parameter
Parameter Ergebnis  Dimension BG  Grenzwert Parameter Ergebnis Dimension BG  Grenzwert
Farbe farblos ohne Desisopropylatrazin <0,05 po/l 0,05
Triibung, qualitativ Klar ohne Desethylterbutylazin <0,05 Hg/l 0,05
Geruch 0.B. ohne Propazin <0,05 Hg/! 0,05
Geschmack 0B. ohne Bromacil <0,05 g/l 0,05
Temperatur 12,6 4 Hexazinon <0,05 ug/! 0,05
elektrische Leitfahigkeit bei 20 °C 375 pS/cm Summe Pflanzenschutzmittel
pH-Wert 7,70 ohne und Biozidprodukte nb. pg/!
Sauerstoff, geldst 9,2 mg/l 0,5
Chemische Parameter - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Mikrobiologische Parameter Parameter Ergebnis  Dimension BG  Grenzwert
Parameter Ergebnis Dimension BG  Grenzwert Benzo(a)pyren <0,005 ug/l 0,005
Enterokokken _ 0 KBE/100 mi Benzo(b)fluoranthen <0,005  ug/ 0,005
Clostridium perfringens 0 KBE/100 ml Benzo(k)fiuoranthen <0005 pgl 0,005
Koloniezahi bei 22 °C : KBS Benzo(ghi)perylen <0,005 g/ 0,005
e » Kol i Indeno(1,2,3-cd)pyren <0005 g/ 0,005
Esghenchla col - 0 KBE/100 mi Summe 4 PAK n. TrinkwV <0,02 pa/l 0,02
Coliforme Bakterien 0 KBE/100 ml
Chemische Parameter - Einzel- und Summenparameter e ) B e L BB
Parameter Ergebnis  Dimension BG  Grenzwert Benqu . ML i
— . 1,2-Dichlorethan <0,002 mg/l 0,002
Férbung (SAK 436 nm) <0,01 1/m - 0,01
SAK 254 nm 13 Tm 01 Tetrachlorethen (Per) <0,0002 mg/l 0,0002
Tribung 2005 NTU 0.05 Trichlorethen (Tri) <0,0002 mg/l 0,0002
Oxidierbarkeit als 02 103 mo/ 0.2 Summe.Tri- und Tetrachlorethen  n.n. ma/l
TOC (Gesamter organischer 1,1,1-Trichlorethan <0,0002 mg/l 0,0002
Kohlenstoff 033 mg/ 02 Tetrachlormethan <0,0002 mg/l 0,0002
Gesamtharte 121 SaH ; 1,2-cis-Dichlorethen <0,005 mg/l 0,005
Summe an Erdalkalien GH) 216 mmoll 1,2-trans-Dichlorethen <0,005 mg/l 0,005
Karbonatharte 10,3 SaH 1,1-Dichlorethan <0,005 mg/l 0,005
Séurekapazitt bei pH 4,3 373 mmol/ Dichlormethan <0005 mgl 0,005
Calcitlbsekapazitat (als CaC03) 5,83 mg/l Trichlormethan (Chloroform) <0,0005 mg/l 0,0005
Ammonium <0,01 mg/l 0,01 Bromdichlormethan <0,0005 mg/l 0,0005
Nitrit <0,01 mg/! 0,01 Dibromchlormethan <0,0005 mg/l 0,0005
Nitrat 14,8 mg/l 05 Tribrommethan <0,0005 mg/l 0,0005
Chlorid 10,7 mg/l 05 Summe Trihalogenmethane (THM)  n.n. mg/l
Fluorid 0,25 mg/l 0.1 Basekapazitat bei pH 8,2 0,35 mmol/l
Sulfat 9,8 mg/l 1
ortho-Phosphat 0,18 mg/| 0,03 Trinkwasseranalyse Brunnen |l Ober Bruch,
Cyanid, gesamt <0005 mgd . 0005 Ellmendingen: Chemisches Institut Pforzheim
GmbH CIP Nr. 2007P07340 vom 14.11.2007
Chemische Parameter - Elemente, Schwermetalle :
Parameter - Ergebnis ~ Dimension BG  Grenzwert Vor-Ort-Parameter - - -
Aluminiom 0,02 mg/ 0,01 Parameter Ergebnis Dimension BG  Grenzwert
Antimon <0001 mgh 0,001 Farbe fablos ___ohne
Arsen 0,0019 mg/ 0,0005 Triibung, qualitativ Klar ohne
Blei <0001 mg/ 0,001 Geruch 0B. ohne
Bor <0,02 mg/l 0,02 Temperatur 12,6 °C
Cadmium <0,0001 mg/l 0,0001 elektrische Leitfahigkeit bei 20 °C 421 pS/cm
Calcium 55,4 mg/l 1 pH-Wert 7,53 ohne
Chrom, gesamt <0,01 “mg/l 0,01 Sauerstoff, geldst 9,2 ma/l 0,5
Eisen <0,01 mg/l 0,01
Kalium 1,49 mg/l 0,5 Mikrobiologische Parameter '
Kupfer <0,01 mg/l 0,01 Parameter Ergebnis Dimension BG Grenzwert
Magnesium 18,8 mg/l 1 Enterokokken 0 KBE/100 mli
Mangan <0,01 mg/l 0,01 Clostridium perfringens 0 KBE/100 ml
Natrium 2,59 mg/l’ 1 Koloniezahl bei 22 °C 0 KBE/
Nickel .<0,01 mg/l 0,01 Koloniezahl bei 36 °C 10 KBE/1 mi
Quecksilber <0,0001  mg/l 0,0001 Escherichia coli 0= KBE/100 mi
Selen - mg/l 0,001 Coliforme Bakterien 0 KBE/100 mi

<0,001










